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Приложение Б (справочное)

При монтаже, подключении и эксплуатации шкафа управления вни-
мательно ознакомьтесь с рекомендациями, изложенными в настоя-
щем паспорте и руководстве по эксплуатации завес “АНТАРЕС”.  

S1 - датчик пожара; 

SQ1 - выключатель концевой

 Р1...РN - коробка распределительная (N-количество в    
зависимости от сочетаний подключаемых к пульту 
завес  (У1...УN); 

; 

Т1 - термостат помещения;

DТА  -  датчик температуры воздуха в зоне ворот                              
(ДТС 3005-Pt1000 или аналогичный);

У4...УN - завесы воздушные с электрическим нагревом      
модели 1203ESd, 1203ELd;

У1...У3 -  завесы воздушные без нагрева модели 1203А
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Ваши замечания и предложения присылайте по адресу:

ООО “АНТАРЕС ПРО”
Россия, Челябинская обл., г.Миасс, 456320, а/я 940
тел. (3513) 530221,  527698,  543892

E-mail:   mail@antar.ru           www.antar.ru

    ПРИЛОЖЕНИЕ  Б    ПРИЛОЖЕНИЕ  В



     
Управление завесами воздушными “АНТАРЕС” 

пультом управления 003  через шкаф управления ШУ-002
1203ESd, 1203ELd, 1203A 

MЕ      
Схема электрическая подключений

Напряжение питания
переменного тока частотой 50ГЦ, В
Степень защиты оболочки  по ГОСТ 14254-96

Габаритные размеры корпуса
(Ш х В х Г),мм, не более

Масса, кг, не более

+_220 10%

1  Основные сведения об изделии и технические данные

Таблица 1

1.1 Основные сведения 
     об изделии

1.2 Основные
     технические данные

Параметр Значение

IP54

320х290х130

4

2  Комплектность

Комплект поставки Шкаф управления
Наименование Количество Примечание

Кронштейн крепления к стене

Винт М5х20

1 шт.

2 .шт

2 .шт

2 .шт

1 экз.

Саморез 4,5х45

Паспорт

Дюбель 5х50
Вставка плавкая ВП2Б-1 10А

2 .шт
1 .шт

Уложены внутри 
корпуса шкафа

 управления

Основные технические данные пульта приведены в   
Таблице 1

Таблица 2

Шкаф управления  АНТАРЕС  ТУ 3430-001-61277218-2012

Модель ШУ-002 
  
Зав. №                                          Дата изг.

Изготовитель: ООО “АНТАРЕС ПРО”
Россия, Челябинская обл., г.Миасс, 456320, а/я 940
тел. (3513) 530221,  527698,  543892

E-mail:   mail@antar.ru           www.antar.ru

Изделие изготовлено в соответствии с сертификатом ЕАЭС.
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Схема электрическая подключений

к шкафу
ШР

3х1,5 



Шкаф управления ШУ-002 применяется совмес-
тно с пультом 003MW или 003ME в случае, когда 
требуется управлять более 10 воздушными завеса-
ми «Антарес» серий «Универсал ПРО» и «ПРО-2» с 
одного пульта.

3.1 Шкаф управления (Рисунок 1) устанавливается 
на стене. Перед установкой шкафа необходимо 
открыть дверцу 2 с помощью ручки замка 3 и 
установить кронштейны 4 с помощью винтов М5х20 
из комплекта поставки. После предварительной 
разметки и сверления отверстий, шкаф через 
отверстия в кронштейнах крепится к стене с 
помощью саморезов и дюбелей из комплекта 
поставки.

3.2 Монтаж и подключение проводов внешних соеди-
нений производится в соответствии со схемами, 
приведенными в Приложении Б  и  Приложении  В.

При монтаже и подключении шкафа управления 
необходимо соблюдать общие правила безопас-
ности при работе с электроприборами.

S1 - датчик пожара;   SQ1 - выключатель концевой; 
  

Р1...РN - коробка распределительная 

М1,  М3 - привод регулирующего крана (вентиля);  

М2,  М4  -  привод насоса; 

С1, С2  - смесительные ;

DТА  -  датчик температуры воздуха в зоне ворот 
(ДТС 3005-Pt1000 или аналогичный); 

DТW1 - датчик температуры воды в прямом трубо-
проводе смесительного  С (ДТС 3225-Pt1000 или 
аналогичный);

DТW2 - датчик температуры воды в обратном  трубо-
проводе смесительного  С (ДТС 3225-Pt1000 или 
аналогичный);

(N - количество в 
зависимости от сочетаний подключаемых  к пульту завес  
У1...УN); 

У4...УN - завесы воздушные с электрическим нагревом 
модели 1503ADWU;

У1...У3 -  завесы воздушные без нагрева модели 1503А.

У У узлы 

узла У

узла У
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3   Устройство  и  принцип  работы

Внимание!

1 - корпус;
2 - дверца;
3 - ручка замка;
4 - кронштейн крепления к стене;
5 - сальники ввода проводов и кабелей.

1 

2 

3 

4 

5

ШКАФ  УПРАВЛЕНИЯ

ШУ-002МОДЕЛЬ

Рисунок 1

    ПРИЛОЖЕНИЕ  Б



     
Управление завесами воздушными “АНТАРЕС” модели 1503

пультом управления 003  через шкаф управления ШУ-002
A, 1503AdWU

MW

5.1 Составные части пульта не содержат вредных для 
здоровья и окружающей среды материалов и подлежат 
утилизации в обычном порядке   

iповреждений, вызванных попаданием внутрь изделия 
посторонних предметов, веществ;

iстихийных бедствий, несчастных случаев и наличия 
других обстоятельств, не зависящих от придприятия-
изготовителя.       

  4  Сроки службы.   Гарантии изготовителя

  5  Сведения об утилизации

iнесоблюдения потребителем условий хранения и 
правил эксплуатации, изложенных в руководствах по 
эксплуатации АТ36.00.000РЭ, АТ36Ad.00.000РЭ, 
АТ41.00.000РЭ,  АТ41Ad.00.000РЭ;

iиспользование изделия не по назначению;
iналичия механических повреждений;
iналичия признаков самостоятельного ремонта или 

доработок.

4.1 Установленный срок службы пульта 10 лет, в том 
числе срок хранения 1 год в складских или аналогичных 
условиях в упаковке изготовителя.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации пульта 24 месяца 
со дня продажи.

4.3 Гарантийный ремонт пульта осуществляет пред-
приятие-изготовитель или его представительства.

На гарантийный ремонт предприятие-изготовитель 
принимает пульт только в заводской или аналогичной 
упаковке, и в комплекте с настоящим паспортом.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий и 
не производит гарантийный ремонт в случаях:

    ПРИЛОЖЕНИЕ  В     1503
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Схема электрическая подключений
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K1... K6 6

НаименованиеПоз.обознач. Количество

FU1

XT1

XT2...XT3

Зажим   ЗБ-С-4х16-3    ГОСТ 21130-75

Колодка клеммная    ТВ-1512

1
1
1

2

Реле   NT90TRNCE220CF

   Пульт управления  “AHTAPEC”                                                  модель ШУ-002

     
   Заводской №                                                   

Упакован ООО  “АНТАРЕС  ПРО” согласно требованиям,             
предусмотренным в действующей технической документации

      Упаковщик                   
       

_______________________
            дата

  Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями 
ТУ 3430-001-61277218-2012, и признано годным для эксплуатации

             
              ОТК

                                                          

 _______________________
             дата

    6  Сведения об упаковывании и приемке
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